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Invitaţie de participare 

Nr. 87 din 20.09.2017 

 

 

Beneficiar: S.A. „Apă-Canal Chişinău” 

Denumire concurs: Achiziţia lucrărilor de pornire primară şi deservire tehnică a 

utilajului centralelor termice a S.A. “Apă-Canal Chişinău” 

  

SECŢIUNEA 1. Informaţii despre beneficiar 

1.1. Adresa şi contacte: MD-2005, or. Chişinău, str. Albişoara 38, tel.(022) 256-901, 

tel/fax:(022) 222-349, e-mail: acc@acc.md; 

1.2. Coduri de identificare: c/f 1002600015876, nr. TVA 0600920; 

1.3. Rechizite bancare: IBAN MD12PR002251166792001498, PRCBMD22, BC BCA 

"ProCreditBank" or. Chişinău. 

SECŢIUNEA 2. Detalii concurs 

2.1. Tipul achiziţiei: Servicii. 

2.2. Obiectul achiziţiei: Beneficiarul solicită contractarea lucrărilor de pornire primară 

şi deservire tehnică a utilajului centralelor termice, la începutul sezonului de 

încălzire şi pe parcursul acestuia, conform conform listei cu elemente de lucrări şi 

cantităţilor anexate. 

2.3. Condiţii generale: 

 Sezonul de încălzire se stabileşte în baza Deciziei Consiliului Municipiului Chişinău 

şi se acceptă ca şase luni: octombrie – martie; 

 Lucrările de pornire primară şi deservire tehnică se execută în baza 

Demersului/Autorizaţiei Tehnice, eliberate de către Inspectoratul Principal de Stat 

pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculos, respectând în 

întregime cerinţele de securitate expuse în: 

- Legea al RM cu nr.803 – XIV din 11.02.2000, privind activitate la obiectele 

industriale periculoase; 

- Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă 

fierbinte NRS 35-03-59:2003; 

- Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur cu presiunea sub               

0,07 Mpa, şi cazanelor de apă fierbinte cu temperatura apei sub 115 grade C; 
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- Reguli de instalare şi exploatare inofensivă a conductelor de abur şi apă fierbinte                       

NRS 35-03-70:2005; 

- Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune                                     

NRS 35-03-67:2004; 

- Reguli de securitate în ramura gazificării NRS 35-04-09:2002; 

- Reguli de exploatarea tehnică a sistemelor de aprovizionare cu gaze                              

NRS 35-04-71:2005; 

- Reguli exploatării tehnice a centralelor electrice şi reţelelor termice; 

- Regulile de securitate la exploatarea instalaţiilor electrice;  

- Documentaţia tehnică pentru: cazane; arzătoarele automatizate monobloc de gaz;  

sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată. 

 Lucrările de pornire primară şi deservire tehnică se efectuează la utilajul sau 

piese/dispozitive ce constituie părţi componente ale cazanelor, arzătoarelor, utilajului 

termotehnic de bază (pompe, schimbătoare de căldură etc.) şi din sistemele existente 

digitale de putere electrică, control şi comandă automată, destinate pentru reglarea 

automatizată a parametrilor (temperaturi, presiuni, nivele, consumuri etc.) în sistemul 

de încălzire şi ACM ale centralelor termice; 

 Beneficiarului are dreptul de a reduce numărul de uni de deservire tehnică pentru 

fiecare obiectiv aparte. 

2.4. Condiţii speciale:  

 Lucrările de pornire primară a utilajului  vor include: 

- Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului la întrebările parvenite, privind 

funcţionarea utilajului şi sisteme existente; 

- Testarea dispozitivelor de reglare si securitate din sistemele existente digitale de 

putere electrică, control şi comandă automată;  

- Verificarea declanşării instalaţiilor de protecţie, blocare şi semnalizare din sistemele 

existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată, cu eliberarea 

fişelor corespunzătoare; 

- Profilaxia arzătoarelor existente, conform cerinţelor indicate în Documentaţia tehnică 

ale acestora; 

- Testarea şi calibrarea traductorilor de măsură şi securitate din componenţa 

arzătoarelor existente, contururilor de încălzire şi ACM, posturilor de reglare si 

masurare consumului de gaze existente; 

- Verificarea programelor de lucru a arzătoarelor de gaze existente şi a sistemelor 

existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată; 

- Testarea şi reglarea cuplului cazan – arzător la capitolul randament, conform fişelor 

de regim de lucru ale arzătoarelor de gaze existente, în termenii stabiliţi de graficul, 

elaborat de Beneficiar şi coordonat cu Executorul; 

- Prezentarea recomandărilor privind necesitatea verificării metrologice a mijloacelor 

de măsurare a temperaturii şi presiunii ale sistemelor existente digitale de putere 

electrică, control şi comandă automată și prezentării buletinelor metrologice noi în 

vigoare; 

- Emiterea suplimentară a facturilor pentru utilajul sau piese/dispozitive defectate, care 

necesită înlocuite; 

- Înlocuirea utilajului sau pieselor/dispozitivelor defectate, achiziţionate separat; 

- Fixarea în registrul de evidenţă a Beneficiarului a listei lucrărilor efectuate. 

 Lucrările de deservire tehnică a utilajului vor include: 
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- Prezentarea listei persoanelor responsabile şi telefoanelor (mobile şi fixe) prin care 

va fi efectuată legătura telefonică urgentă 24/24, Beneficiarului. 

- Consultarea reprezentanţilor Beneficiarului la întrebările parvenite, privind 

funcţionarea utilajului şi sisteme existente; 

- Testarea dispozitivelor de reglare si securitate din sistemele existente digitale de 

putere electrică, control şi comandă automată;  

- Verificarea declanşării instalaţiilor de protecţie, blocare şi semnalizare din sistemele 

existente digitale de putere electrică, control şi comandă automată, cu eliberarea 

fişelor corespunzătoare; 

- În baza apelurilor telefonice ale Beneficiarului, să trimită specialiştilor săi, în termen 

ce nu depăşeşte 16 ore din momentul primirii solicitării, pentru înlăturarea  situaţiilor 

de avarie/sistare a centralei termice, pe parcursul sezonului de încălzire, legate de 

deranjamente în funcţionare sau deteriorarea utilajului sau pieselor/dispozitivelor 

defectate, ce constituie părţi componente ale cazanelor, arzătoarelor, utilajului 

termotehnic de bază (pompe, schimbătoare de căldură etc.) şi din sistemele existente 

digitale de putere electrică, control şi comandă automată, destinate pentru reglarea 

automatizată a parametrilor (temperaturi, presiuni, nivele, consumuri etc.) în sistemul 

de încălzire şi ACM ale centralelor termice; 

- Emiterea suplimentară a facturilor pentru utilajul sau piese/dispozitive defectate, care 

necesită înlocuite; 

- Înlocuirea utilajului sau pieselor/dispozitivelor defectate, achiziţionate separat; 

- Fixarea în registrul de evidenţă a Beneficiarului a listei lucrărilor efectuate. 

2.5. Condiţii de calitate şi garanţie: 

- Termenul de garanţie oferit de la semnarea actului de îndeplinire a lucrărilor:    

minimum 12 luni; 

2.6. Termen de execuţie a lucrărilor: 

 Lucrările de pornire primară:  

- Lucrările vor începe în termen de pînă la 5 zile calendaristice de la solicitarea 

înaintată de către Beneficiar; 

- Termen de executare a lucrărilor constituie pînă la 5 zile calendaristice pentru fiecare 

centrala termică înparte; 

 Lucrările de deservire tehnică: 

- pentru înlăturarea situaţiilor de avarie/sistare a centralei termice: 

- lucrările vor începe în termen de pînă la 16 ore din momentul primirii solicitării de 

la Beneficiar prin legătură telefonică; 

- termen de executare a lucrărilor constituie pînă la 24 ore pentru fiecare caz aparte; 

- pentru efectuarea lucrărilor reglementare:  

- lucrările vor începe în termen de pînă la data de 20 a fiecărei luni; 

- termenul de executare a lucrărilor nu va depăşi data de 25 a fiecărei luni. 

2.7. Sursa de finanţare: Surse financiare proprii. 

 

SECŢIUNEA 3. Condiţii de participare 

3.1. Condiţii financiare: 

- Vacanţă de plată: 60 zile din momentul apariţiei obligaţiunii de plată. Ofertele 

care nu prevăd vacanţa de plată nu vor fi examinate, iar cele care prevăd o vacanţă 

mai mică decât cea solicitată, vor fi considerate mai puţin avantajoase, fapt de care 

se va ţine cont la evaluare; 
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- Moneda utilizată la întocmirea ofertei: MDL, fără TVA. Ofertele în care 

moneda utilizată va fi alta, vor fi recalculate cu aplicarea cursului de schimb oficial, 

stabilit de către BNM pentru data deschiderii ofertelor; 

- Aplicarea TVA: În situaţia în care sistemul regulator prevede aplicarea TVA şi 

ofertantul este plătitor de TVA sau importatorul, acest fapt urmează a fi specificat 

expres, inclusiv cota aplicată şi valoarea totală a TVA care va fi facturată; 

- Includerea în preţul ofertei a altor taxe şi impozite, altor costuri aferente 

livrării: toate elementele enumerate urmează a fi incluse în preţul ofertei, cu 

specificarea cuantumului acestora, cu excepţia cazurilor în care evidenţierea lor nu 

este rezonabilă. 

3.2. Setul de documente prezentat de către ofertanţi va cuprinde: 

- Oferta, cu indicarea vacanţei de plată, termenului de execuţie, garanţie, exploatare şi  

valabilitгţii ofertei, etc.; 

- Copia situaţiilor financiare pentru anul 2016; 

- Copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice; 

- Copia licenţei de activitate şi anexa; 

- Informaţia privind experienţa similară, cu specificarea lucrărilor efectuate; 

- Formular informativ despre ofertant: adresa juridică, telefon, email, fax, domeniile 

principale de activitate, etc.; 

- Alte documente ce ţin de prezenta invitaţie de participare, care pot fi solicitate 

ulterior în caz de necesitate. 

- Limba utilizată la întocmirea ofertei: Limba română. Pentru furnizorii nerezidenţi 

al RM, oferta poate fi prezentată în limbile engleze şi/sau rusă. 

3.3. Valabilitatea ofertei: minimum 60 zile de la data limită de depunere a ofertei. 

3.4. Prezentarea şi înregistrarea ofertelor: 

- Setul de documente, cu aplicarea ştampilei umede pe fiecare filă a acestuia, urmează 

să fie depus în 2 plicuri/colete sigilate, separate (original şi copie), într-un plic extern 

în Cancelarie, bir.311, pe adresa beneficiarului, cu înregistrare; 

- Partea din faţă a plicurilor va conţine următoarea inscripţie: Întreprinderea „___________” 

depune prezenta ofertă pentru a participa la licitaţia privind achiziţionarea 

__________________, organizată de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”. Adresa 

juridică a întreprinderii, numele, prenumele, telefonul mobil şi email-ul persoanei 

responsabile; 

- Beneficiarul va înregistra doar ofertele prezentate pînă la data limită de depunere a 

acestora şi în ordinea cronologică a primirii acestora. 

- În atenția ofertanților: Seturile sigilate urmează să conțină oferta tehnică și 

economică în 2 plicuri separate. 

3.5. Termen limită de prezentare a ofertelor: pînă  la 28.09.2017, ora 10:00. 

3.6. Comisia de licitaţie nu acceptă oferta dacă: 

- Oferta este prezentată după termenul limită de depunere, fiind restituită nedeschisă; 

- Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde 

cerinţelor stipulate în aceasta; 

- Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face 

reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele 

enunţate în invitaţia de participare. 

 

SECŢIUNEA 4. Procedura 

4.1. Tipul procedurii: Licitaţie deschisă. 

4.2. Deschiderea ofertelor: Sediul S.A. „Apă-Canal Chişinău”, str. Albişoara, 38,  

or. Chişinău. Data şi ora şedinţei de deschidere a ofertelor va fi stabilită de către 
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Comisia de licitaţie a S.A. „Apă-Canal Chişinău” şi comunicată ulterior ofertanţilor 

prin telefon (sms) şi/sau email. La şedinţă pot participa doar acei reprezentanţi ai 

ofertanţilor care deţin asupra sa un act de identitate valabil şi o procură eliberată 

corespunzător de către ofertant. Alte persoane nu sînt admise.  

4.3. Examinarea ofertelor: 

- Ofertele vor fi examinate în două etape: 

a) Etapa de precalificare, în care urmează a fi examinată corespunderea şi 

calificarea ofertelor pe aspectele de calitate şi condiţii contractuale, cerinţele 

pentru care sunt stipulate în prezenta invitaţie de participare; 

b) Etapa evaluării conform formulei de apreciere a clasamentului, la care sunt 

admise doar ofertele care vor trece etapa de precalificare 

- Nu vor fi examinate ofertele în care este specificată achitarea în avans; 

- Nu vor fi examinate ofertele operatorilor economici care nu au experienţă în 

domeniul solicitat; 

- Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a anula procedura de licitaţie şi de a respinge toate 

ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, în cazul în care sesizează 

lipsa unei concurenţe efective, se află în imposibilitatea acoperirii financiare sau în 

cazurile necorespunderii ofertelor cerinţelor stabilite în invitaţia de participare, fără 

a-şi crea astfel anumite obligaţii faţă de ofertanţi. 

4.4. Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic (pe 

baza evaluării tehnice şi financiare).  

4.5.  Formula de apreciere a poziţiei fiecărei oferte în clasament: 

- preţ – max. 90% sau 90 pct, cel mai bun preţ va fi punctat maximal, iar celelalte 

oferte vor fi punctate cu cîte 1 pct. mai puţin pentru fiecare punct procentual cu care 

vor depăşi cel mai bun preţ; 

- facilitatea  pentru alte condiţii contractuale (inclusiv experienţa similară, vacanţa de 

plată, termenul de execuţie, garanюie, exploatare, etc.) – max. 10% sau 10 pct. 

Ofertei care prevede cele mai avantajoase condiţii, cu excepţia preţului, i se va 

acorda punctajul maximal, iar celorlalte oferte, în dependenţă de avantajele oferite 

sau lipsa acestora, li se va acorda un punctaj mai mic.  

4.6. Înştiinţarea privind rezultatul licitaţiei: Se expediază în termen de pînă la 3 zile 

din data pronunţării deciziei de către Comisia de licitaţie. 

 

SECŢIUNEA 5. Informaţii suplimentare 

- Consultaţii ce ţin de obiectul achiziţiei: Serghei Zozulea tel.(022) 256-961.  

- Informaţii ce ţin de procedura desfăşurării licitaţiei: tel.(022) 256-797, e-mail: 

sap@acc.md  
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Anexă nr.1 

la _____________________________ 

 

Lista cu elemente de lucrări şi cantităţilor 
 

Nr. 

d/o 

Specificarea utilajului de bază  

a centralelor termice 
Denumirea lucrărilor 

Q, 

(luni) 

Suma 

lei MDL 

pe lună, 

fără 

TVA 

Suma 

totală lei 

MDL, 

fără 

TVA 

1 2 3 4 5 6 

1 

Centrala termică “Codru”, mun. Chişinău, şos. Munceşti, 

799/3, inclusiv utilajul de bază: 

Cazan ЗИОСАБ-5000 – 2 buc. 

Cazan Caldaie PX-200 – 1 buc. 

Arzător DAVA-5000 – 2 buc. 

Arzător DAVA-200 – 1 buc. 

Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă 

automată tip DO-2 – 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună   

Deservirea tehnică 5 luni   

2 

Centrala termică “Aeroport”, mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/5, 

inclusiv utilajul de bază: 

Cazan ЗИОСАБ-5000 – 2 buc. 

Cazan ЗИОСАБ-2000 – 1 buc. 

Cazan Caldaie PX-200 – 1 buc. 

Arzător DAVA-5000 – 2 buc. 

Arzător DAVA-2000 – 1 buc. 

Arzător DAVA-200 – 1 buc. 

Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă 

automată tip DO-2 – 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună   

Deservirea tehnică 5 luni   

3 

Centrala termică “Costiujeni”, or. Codru, str. Cоmpului, 20, 

inclusiv utilajul de bază: 

Cazan ЗИОСАБ-5000 – 1 buc. 

Cazan ЗИОСАБ-3000 – 1 buc. 

Cazan Caldaie AX-300 – 2 buc. 

Arzător DAVA-5000 – 1 buc. 

Arzător DAVA-3000 – 1 buc. 

Arzător DAVA-300 – 2 buc. 

Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă 

automată tip DO-2 – 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună   

Deservirea tehnică 
11 

luni 
  

4 

Centrala termică “Studenţilor”, mun. Chişinău, str. 

Studenţilor, 14, inclusiv utilajul de bază: 

Cazan EN-1800 – 2 buc. 

Arzător DAVA-2000 – 2 buc. 

Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă 

automată tip DO-2 – 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună 

 

 

Deservirea tehnică 5 luni 

 

 

5 

Centrala termică “Petricani-garaj”, mun. Chişinău, str. 

Petricani, 23/4, inclusiv utilajul de bază: 

Cazan EN-600 – 2 buc. 

Arzător DAVA-600 – 2 buc. 

Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă 

automată tip DO-2 – 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună 

 

 

Deservirea tehnică 
11 

luni 

 

 

6 

Centrala termică “Vadul lui Vodă”, or. Vadul lui Vodă,  str. 

Ştefan cel mare, 153, inclusiv utilajul de bază: 

Cazan ФАКЕЛ КВА-1,0 ГН – 2 buc. 

Arzător ГБЛ-1н – 2 buc. 

Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă 

automată: 

tip ALFA-M – 1 buc.;                       

tip SIEMENS – 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună 

 

 

Deservirea tehnică 
11 

luni 

 

 

7. 

Centrala termică casnică “Bălăbăneşti”, or. Vadul lui Vodă,  

com. Bălăbăneşti, inclusiv utilajul de bază: 

Cazan Thermona 28 kW– 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună   

Deservirea tehnică 
11 

luni 
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Nr. 

d/o 

Specificarea utilajului de bază  

a centralelor termice 
Denumirea lucrărilor 

Q, 

(luni) 

Suma 

lei MDL 

pe lună, 

fără 

TVA 

Suma 

totală lei 

MDL, 

fără 

TVA 

8. 

Centrala termică casnică “Ialoveni”, or. Ialoveni,                        

str. Gagarin, 1, inclusiv utilajul de bază: 

Cazan Proterm 24 kW– 1 buc. 

Pornirea primară 1 lună   

Deservirea tehnică 
11 

luni 

 
 

Preţ total ofertă, lei MDL, fără TVA  

 

Se va specifica aplicabilitatea TVA şi cota_ conform pct.3.1 din invitaţie de participare 

 

 

 


